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Tips och rad infor vintern for dig
som bor i villa eller mindre fastighet



Varmt och skont infor vintern?

Nar det borjar bli kallt ute kan det vara vart att stamma av sé att fjarrvarmen
fungerar som den ska i huset. Da kan ni vara sakra pa att ni far det varmt och
skont och samtidigt anvander energin effektivt. Har har vi listat lite tips pa
vad du kan tanka pa.

Se efter om det finns vatten i expansionskarlet, nr 0 9 & 9

Kontrollera sa att det ar ratt tryck i systemet pa manometern (nr 1). Normalt rekommenderas 1 bar,
men for hus som har tre vaningar kan man behdva 6ka till 1,3 bar. Har du lagt tryckt i systemet,
fyll pa expansionskarlet (nr 2) med pafyliningsventilen (nr 3) till ratt niva.

Kontrollera cirkulationspumpen, nr 0

Ta en titt pa varmecirkulationspumpen. Blinkar lampan gront ar den redo att starta och lyser

den gront ar den i drift. Blinkar den daremot rott eller om displayen &r svart sa ar det nagot fel.
(Vissa aldre pumpar saknar lampa). Borja med att kontrollera proppskapet for att se om en sékring
har gatt. Skulle det istallet vara pumpen som har gatt sonder behoéver du vanda dig till en pump-
servicefirma som reparerar eller byter ut den. Blinkar det rott och du kanner dig oséaker, ring
Stockholm Exergi kundservice sa kan vi guida dig vid centralen eller komma till dig pa plats.

Se efter sa att det inte rinner vatten nagonstans, nr (5]

Kontrollera att det inte droppar vatten fran kopplingar eller sdkerhetsventiler (nr 5) pa fjarrvarme-
centralen. Om nagon av sakerhetsventilerna droppar beror det sannolikt pa att nagot har fastnat
i den. Du kan d& 6ppna och stidnga sdkerhetsventilen for att se om problemet férsvinner. Ar det
kopplingar som droppar kan man prova att dra at dessa med en skiftnyckel. Om du &r oséker
eller inte lyckas l6sa problemen ar du vialkommen att kontakta var Kundservice sa hjalper vi dig.

Kontrollera att virmekurvor och tappvarmvatteninstallningarna staimmer, nr @ & o

Se till att regelcentralen ar ratt installd. Ofta finns information om olika varmekurvor (nr 6) och
hur du staller in dem i instruktionerna. Om du har problem med ojamn varme kan det vara varme-
kurvan som behover justeras. Varmvattentemperaturen (nr 7) bor vara installd pa 55 grader.

Kontrollera luft i elementen
Det ar vanligt att luft samlas i elementen under sommaren, vilken kan stélla till det infor varme-

sasongen. Om det ar luft i elementen brukar man hora ett gurglande ljud samtidigt som elementen

ar kalla trots att varmesystemet ar i drift. Man behover da lufta elementen genom att dppna
luftningsventilen med en luftningsnyckel. Luftningsventilen brukar vara placerad hégst upp pa
elementets gavel.

Fors6k ha en sa jamn temperatur som mojligt 6ver hela aret, nr (6]
For god komfort och optimal energianvandning bor man strava efter en jamn inomhustemperatur

aret om. Sjalvklart ar detta individuellt men 21 grader dr normalt en lagom temperatur. Temperaturen

reglerar du genom att justera reglercentralen. Pa var hemsida hittar du manualer till de vanligast
forekommande fabrikaten.
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Kontrollera kontaktuppgifterna

Det ar viktigt att vi har ratt kontaktuppgifter om vi skulle behéva komma i kontakt med dig.
Skicka din mailadress och telefonnummer till kundservice@stockholmexergi.se



Om Stockholm Exergi

Stockholm Exergi ar stockholmarnas energibolag och med resurseffektiva l6sningar tryg-
gar vi den vaxande Stockholmsregionens tillgang till varme, el, kyla och avfallstjanster. Vi
varmer 6ver 800 000 stockholmare och vart 300 mil langa fjarrvarmenat ar navet for de
samhallsnyttor som vi skapar tillsammans med vara kunder och samarbetspartners. Vi ags
av Stockholms stad och Ankhiale och har éver 700 medarbetare som varje dag arbetar for
att minska stockholmarnas klimatpaverkan. Genom att utveckla koldioxidinfangning driver
vi pa for att minusutslapp ska kunna bli verklighet.
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